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POROCILO O KAKOVOSTI PITNE VODE NA OBMOCJU OBCINE
PREVALJE - LETO 2024

* na obmocju obCine Prevalje se za 5424 uporabnikov voda dobavlja iz 4 javnih sistemov
za oskrbo s pitno vodo: VS Sume, VS Lese, VS Sentanel in VS Strazisce.

* Upravljavec javnih sistemov oskrbe s pitno vodo na obmocju obCine Prevalje je JKP
Log. Tehnicno in strokovno pomoc pri zagotavljanju kakovosti pitne vode jim nudi JKP
Ravne na Koroskem, ki skladno Uredbo o pitni vodi izvaja notranji nadzor pitne vode.
N;men Ir]oér.anjega nadzora | je spremljanje razlicnih parametrov z namenom varovanja
zdravja ljudi.

» Redno preskusanje vzorcev pitne vode se je v letu 2024 izvajalo v Nacionalnem
laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, na lokaciji Prvomajska 1, Maribor.

* Uredba o pitni (Ur. |. RS, 61/2023)

Nacionalni laboratorij za T:(02) 45 00 100 ID za DDV 5119651295 SIS
zdravje, okolje in hrano F:(02) 45 00 225 TRR: 515601100-6000043285 W
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor E: info@nlzohsi BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije Q229



POROCILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
OBSEG REDNIH PRESKUSANJ VZORCEV VODE

Mikrobioloski preskusi:

 Escherichia coli, enterokoki, koliformne bakterije, skupno Stevilo kolonij pri 22°C in
36°C

Osnovni fizikalno-kemijski preskusi:

» Temperatura, pH, elektricna prevodnost, barva, motnost, oksidativnost (KPK),
amonij, nitrit, klorid

Dodatni fizikalno-kemijski preskusi:
 Nitrat, trihalometani, skupna trdota



POROCILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
REZULTATI PRESKUSANJ VZORCEV VODE ZA LETO 2024

Skupno je bilo v letu 2024 odvzetih 38 vzorcev na mikrobioloSka preskusanja in 9 na
osnovna fizikalno-kemijska preskusanja. V tabelah so prikazani rezultati preskusan
vzorcev pitne vode, ki so bili odvzeti v okviru notranjega nadzora.

REZULTATI MIKROBIOLOSKIH PRESKUSANJ PITNE VODE

Stevilo Stevilo (%)
VODOOSKRBNI odvzetih : o Razlog neskladnosti
neskladnih vzorcev
SISTEM vzorcev
VS SUMC 12 0 (0%) /
VS LESE 13 1 (8,69 Koliformne bakterije
VS SENTANEL 9 0 (0%) /

VS STRAZISCE 5 0 (0%) /



POROCILO O KAKOVOSTI PITNE VODE
REZULTATI PRESKUSANJ VZORCEV VODE ZA LETO 2024

REZULTATI FIZIKALNO KEMIJSKIH PRESKUSANJ PITNE VODE

Stevilo odvzetih

VODOOSKRENI vzorcev za redne Preskusi na druge Stevilo (%) neskladnih
SISTEM preskuse parametre vzorcev
1x klorid, 1x THM, 1x Nitrit,
VS SUMC 5 1x Nitrat, 1x .b'arva, 1x 0
permanganatni indeks, 1x
amonij,

1x motnost, 1x barva, 1x
permanganatni indeks, 1x
VS LESE 2 klorid, 1x amonij, 1x nitrat, 0
1x THM, 1x kalcij, 1x kalij, 1x

magnezij in 1x skupna trdota

. 1x sk trdota, 1
VS SENTANEL 1 X skupna frcota, 2x 0
magnezij, 1x kalij in 1x kalcij

1x motnost, 1x barva, 1x
KPK, 1x amonij, 1x klorid,
VS STRAZISCE 1 1x nitrit, 1x skupna 0
trdota, 1x THM, 1x
bromat, 1x klorat



POROCILO O KAKOVOSTI PITNE VODE

»  Glede na rezultate opravljenih analiz vzorcev odvzetih v okviru notranjega nadzora je ugotovljeno,
da so bili vsi vzorci odvzeti na kemijska preskuSanja skladni s Uredbo o pitni vodi (Ur.L. RS.
61/2023)

« Mikrobioloska neskladnost je bila ugotovljena pri enem vzorcu. V vzorcu odvzetem 17.10.2024 v
Osnovni Soli Le3e, kier je bila ugotovljena prisotnost koliformnih baktreij.

«  Koliformne bakterije so po Uredbi o pitni vodi (Ur.L. RS. 61/2023) vodi uvrS¢ene v Prilogo I, del C,
med indikatorske parametre. Za indikatorske parametre mejne vrednosti niso doloCene na osnovi
neposredne nevarnosti za zdravje, ampak nam dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in
nas opozarjajo, zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati.

Glede na rezultate preskusov vzorcev vode je bila pitna voda na obmo¢ju ob¢ine Prevalje v
letu 2024 dobre kakovosti.
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